
  

 

Uhrzeit O2 (%) CO2 (%) AGT (°C) T Luft (°C) ETA (%) Lambda Zug (hPa) Datum Taupunkt 
   

18:51.04 9,6 61 11,0 161 19 8,6 91,4 1,84 0,08 01.10.2013 30,6 °C
18:51.45 9,1 24 11,5 160 19 8,2 91,8 1,76 0,08 01.10.2013 31,4 °C
18:52.36 6,5 29 14,0 160 19,1 7 93 1,45 0,08 01.10.2013 34,9 °C
18:53.14 11,5 105 9,2 159 19,1 10 90 2,21 0,08 01.10.2013 27,5 °C
18:54.50 7 85 13,6 160 19,2 7,2 92,8 1,50 0,08 01.10.2013 34,3 °C
18:56.21 6,7 21 13,8 164 19,2 7,2 92,8 1,47 0,08 01.10.2013 34,7 °C
18:58.44 9,2 33 11,4 161 19,4 8,3 91,7 1,78 0,08 01.10.2013 31,2 °C

Messwerte Pelletbrenner Ferroli SUN P7 an Ecolyzer Kessel

CO (ppm) qA (%)
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