[ Vergleich]|
[ VERGL.1{

~— Freigabe Funktion

S3 T.SPmittel Wert a

~ Wert b

Wa > Wb + diff

Ver1_51

[ Heizkreisregler ]
HEIZKR.1

(Schaltausg.)

Wa < Wb + diff —
(Schaltausg.)

S8 TKessel-VL1L
S3  T.SP.mittel

| Ladepumpe |

| LDPUMPE1 |
Freigabe Funktion
Zubringertemp.
Referenztemp.
Minimaltemp. Zub.

Maximaltemp. Ref.

Ladepumpe

Freigabe Funktion

<~ Freigabe Pumpe
— Freigabe Mischer
— Raumtemp.
Vorlauftemp.
Autentemp.

Externer Schalter

Vorlaufsolltemp.
eff. Raumsolltemp.
Wartungsbetr.
Frostschutzbetr.
Heizkreispumpe
(Schaltausg.)

Mischer
(Mischerausg.)

-

A4 Pumpe-Hzkrl

A8 /A9 AufiZu
Misch.HzKr1

PID-Regelung
PIDREG.1

(Schaltausg.)

S8 TKessel-VL1
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1

I

1

Freigabe Funktion
Absolutwertregelung
Temp.

Sollwert
Differenzregelung
Temp.(+)

Temp.(-)
Ereignisregelung
Aktivierungstemp.
Aktivierungsschw.
Regeltemp.

Sollwert

Stellgrosse
(Drehz.ausg.)

A6 Ricklaufanh.1




S1  TKollektorl

Freigabe Funktion
Solarstrahlung
Bezugstemp.

SOLAR1
SOLAR2
SOLAR3
SOLAR4

18

Spiilvorgang
(Schaltausg.)

Ver1_51

A1l Pumpe-Solarl
A7  Vent.Solar2
A3 Vent.Solar3

Freigabe Funktion
Solarstrahlung

SOLAR4
SOLAR3
SOLAR2
SOLAR1

16

Spiilvorgang
(Schaltausg.)

A1l  Pumpe-Solarl '—
A Vent.Solar2

S6  T.SP.mitte2

Freigabe Funktion
Referenztemp.

Maximaltemp. Ref.

17

Stellgrésse
(Drehz.ausg.)

Kuhlung
(Schaltausg.)

Al Pumpe-Solarl

A7 Vent.Solar2

A3 Vent.Solar3

S1 T.Kollektorl
S2 T.SP.obenl

SOLAR1L

Freigabe Funktion

Max. Begr. —

7 :
A3 Vent.Solar3 —
1 .

S T.Kollektorl
S2 T.SP.obenl

PID-Regelung
PID SOLAR1

Freigabe Funktion
Absolutwertregelung
Temp.

Sollwert
Differenzregelung
Temp.(+)

Temp.(-)
Ereignisregelung
Aktivierungstemp.
Aktivierungsschw.
Regeltemp.
Sollwert

Stellgrosse
(Drehz.ausg.)

Al Pumpe-Solarl

S2 T.SP.obenl
S3  T.SP.mittel

S1  T.Kollektorl
— S4  T.SPuntenl

S4  T.SP.untenl

Freigabe Funktion
Absolutwertregelung

Stellgrosse
(Drehz.ausg.)

Al Pumpe-Solarl

Kollektortemp. Solarkreis Ein [-e— Temp.
Referenztemp. (Schaltausg.) Sollwert
Begrenzungstemp Differenzregelung
T.KollektorL Temp.(+)
Temp.(-)
Ereignisregelung
Aktivierungstemp.
=~ Aktivierungsschw.
—{ Regeltemp.
~— Sollwert
10
7
Freigabe Funktion Max. Begr. —
Solarkreis Ein Freigabe Funktion Stellgrosse

Kollektortemp.
Referenztemp.
Begrenzungstemp

(Schaltausg.)

S3  T.SP.mittel
S5 T.SP.oben2

A2 Vent.Solarl I—

S1  T.Kollektorl
— S5 T.SP.oben2

Freigabe Funktion
Kollektortemp.
Referenztemp.
Begrenzungstemp

11

Max. Begr. —

S1  TKollektorl

Absolutwertregelung
Temp.

Sollwert
Differenzregelung
Temp.(+)

Temp.(-)
Ereignisregelung
Aktivierungstemp.
Aktivierungsschw.
Regeltemp.
Sollwert

(Drehz.ausg.)

Al Pumpe-Solarl

Solarkreis Ein
(Schaltausg.)

S5 T.SP.oben2
S6  T.SP.mitte2

Vergleich 13
VERGL.2
Freigabe Funktion Wa > Wb + diff
Wert a (Schaltausg.)
Wert b Wa < Wb + diff
(Schaltausg.)
Vergleich 14
VERGL.3
Freigabe Funktion Wa > Wb + diff
Wert a (Schaltausg.)
Wert b Wa < Wb + diff
(Schaltausg.)
15
VERGL.4
Freigabe Funktion Wa > Wb + diff
Wert a (Schaltausg.)
Wert b Wa < Wb + diff

(Schaltausg.)

Vent.Solar2

S1 T.Kollektorl
— S6  T.SP.mitte2

Freigabe Funktion
Kollektortemp.
Referenztemp.
Begrenzungstemp

12

Max. Begr. —
Solarkreis Ein

T.Kollektorl

S6 T.SPmitte2

S5 T.SP.oben2

Vent.Solar2 —

(Schaltausg.)
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A3 VentSolar3 > ~—

|

PID-Regelung
PID SOLAR4

Freigabe Funktion
Absolutwertregelung
Temp.

Sollwert
Differenzregelung
Temp.(+)

Temp.(-)
Ereignisregelung
Aktivierungstemp.
Aktivierungsschw.
Regeltemp.
Sollwert

Stellgrosse
(Drehz.ausg.)

Al




