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Mischer für
Rücklaufanhebung

<75C°

Solarbayer
HSV 40 E

Kreis 2Kreis 1

Warmwasser

Kreis 1

Kreis 2

Viessmann
Vitola 200

Temperaturfühler Nord Seite ( Hof)

750 L825 L825 L

Temperaturfühler Süd Seite (Dorf)

Holzheizung Abgastemperatur

Holzheizung Lambdasonde

WT

Solar

300 L

300 L

Brauchwasser

Brauchwasser
Zirkulationsanschluss mit Trinkwassermischer
zur Vorbeugung der Verbrühungsgefahr
bei hohen Speichertemperaturen durch
Aufheizung von Solaranlagen
oder Holzkesseln.
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Hydraulischer Abgleich
Heizugssystem und
Heizungsventile

Hydraulische
Weiche?

Optional
Altes Teil

für zusätzlichen
Puffer

Schlammabscheider 

Mikroblasenabscheider 

Mikroblasenabscheider 

Schlammabscheider 

Alle Anschlüsse für
Solaranlage vorsehen
und mit Absteller
verschließen

Absteller vorsehen
für Reparaturarbeiten!

Trinkwasserleitung
Filter installieren!

Heizkreis-
verteilerbalken


