
HK 1 HK 2 HK 1 HK 2

Warmwasserablauf in Haus RL-Zirkulationsleitung

Sicherheitsventil 60°C Frischwasserzulauf

Temp-Anzeige

E-Heizung

WT-Solar

WT-Solar

RL-Anhebung

Umwälzpumpe

Rückschlägventil

Umschaltventil

Flussrichtung "stromlos"

MASSTAB

Bodenplatte um 
ca 20cm vertieft

Puffer 1000l (neu) Schichtspeicher 1000l (neu)                               Puffer 800l (vorhanden)
mit Cu WT

RL-Solar

RL-HV
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T2

T1

T3

Umschaltventil, 
wechselt bei T2
>50°C

Umschaltventil, 
wechselt bei  

T1 > 65°C

10m² 
Röhren 
SOLAR-

Kollektor

Umschaltventil, 
wechselt bei 
VL Solar > T1


